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	 تاریخ:
	عنوان پروژه: تخمین عمر باقیمانده ترانسفورمر در شرایط هارمونیکی و اضافه بار

	چکیده:
با افزايش روز افزون بارهاي غير خطي در کاربردهاي روزمره، هارمونيکهاي ناشي از آنها نیز افزایش می یابند. اين هارمونيکهاي جريان علاوه بر عبور از اجزاي مختلف يک سيستم الکتريکي باعث غير خطي شدن ولتاژ شبکه مي گردند. يکي از اجزاي سيستم الکتريکي که تحت تاثير اين هارمونيکها قرار مي گيرد ترانسفورمر قدرت مي باشد که از اجزاي اصلي يک سيستم قدرت الکتريکي محسوب شده و خرابي آن خسارات جبران ناپذيري را در بر دارد. علت اين خرابي افزايش تلفات ترانسفورمر در اثر افزايش هارمونيکهاي ولتاژ،  هارمونیک های جريان و بار مي باشد. اين تلفات باعث افزايش دماي نقاط مختلف ترانسفورمر به خصوص دماي نقطه داغ آن مي گردد که اين افزايش دما نيز به نوبه خود باعث کاهش عمر عايقي ترانسفورمر مي شود. بنابراين دانستن مقادير اين هارمونيکها، کاهش ظرفيت بارگذاري ترانسفورمر و نيز محاسبه دماي نقطه داغ ترانسفورمر که منجر به پيش بيني عمر باقيمانده آن مي شود امري ضروري مي نمايد. 
ترانسفورمرهاي حلقوي به طور فزاينده اي در كاربردهاي توان پايين در حال محبوب شدن هستند. علت اين امر، اندوكتانس نشتي پايين و اندازه كوچك آنها نسبت به ترانسفورمرهاي نوع EI مي باشد. بايد توجه نمود كه ترانسفورمرهاي حلقوي احتمالا اولين انتخاب در كاربردهاي توان پايين مي باشند. در اين پروژه بر روي يک ترانسفورمر حلقوي نمونه شبيه سازي حرارتي صورت گرفته و دماي نقاط مختلف آن با نتايج عملي بدست آمده از آزمايشات مورد مقايسه قرار گرفته است. در نهايت عمر باقيمانده اين ترانسفورمر حلقوي تحت اين شرايط مختلف مورد تخمين و ارزيابي قرار گرفته است.
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	Abstract:

By increasing the nonlinear loads in today’s applications, the percent of harmonic resultant has been increased. Transformers are one of the electrical system components are subjected to this harmonics. The failure of such equipment is very irreparable. Such failure is because of the hotspot temperature rises over the normal temperature withstanding of internal insulation. The increment of hotspot temperature rise can decrees the transformer insulation life. Totally, because of the presence of many parameters, precise investigation of loss of life is very difficult. Hence, the only meaning of loss of life in this project is the loss of insulation life under heat stresses.

Harmonics and overloading will be increased the losses of transformers and this losses in turn will be increased the hotspot temperature. Therefore, the calculation of losses under different conditions is very important.

Toroidal transformers are extending in small power applications, but there is not a unified investigation about thermal behavior of them under harmonic and overload conditions.

Experimental and simulation results have been presented for the calculation of hotspot in steady state for a toroidal transformer. Then, loss of insulation life has been calculated using hotspot temperature calculated in previous section.




