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	عنوان پروژه: تحليل ديناميکي پايداري ولتاژ و مقايسه آن با روشهاي تحليل استاتيکي

	چکيده
      پايداری ولتاژ يکی از مسائل مهم و مورد توجه در سيستمهای قدرت است، درحاليکه اين سيستم​ها با افزايش ميزان بارگذاری و محدوديتهای توسعه شبکه مواجهند. پايداری ديناميکی ولتاژ به معنی پاسخ ديناميکی مناسب يک سيستم قدرت به اغتشاشات کوچک و پيوسته و يا تغييرات ناگهانی و شديد، جهت حفظ ولتاژ مجاز در تمامی باسها در مرحله بهره​برداری است. مهمترين عامل​فروپاشی ولتاژ، ناتوانی سيستم انتقال در پاسخ به افزايش تقاضای توان راکتيو شبکه می​باشد که معمولا به علت عدم وجود ذخيره کافی توان راکتيو يا نصب نامناسب جبران​کننده​ها اتفاق می‌افتد.

      در اين تحقيق، مدلسازی ديناميکی اجزای مختلف موجود در شبکه و تحليل رفتار ديناميکی ميان مدت و بلندمدت سيستم قدرت از نظر پايداری ولتاژ در پاسخ به انواع اغتشاشات مورد بررسی قرار می‌گيرد. به اين منظور عملکرد ژنراتور در مودهای مختلف کنترل شبيه​سازی شده و بخصوص چگونگی تاثير محدودکننده​های جريان تحريک و آرميچر در بروز ناپايداری ولتاژ بررسی می​شود. همچنين نشان داده می​شود که مشخصه ديناميکی بارهای توان يا امپدانس ثابت در شبکه و وجود بارهای موتوری با درجات مختلف وابستگی توان راکتيو به ولتاژ، تاثير بسيار زيادی در پيامد يک اغتشاش خواهند داشت. ترکيب بازيافت ديناميکی بار با عملکرد OLTC باعث افزايش توان مورد نياز از شبکه شده و ممکن است تحت شرايطی سيستم را به سمت تنش شديدتر نسبت به حالت بار توان ثابت هدايت کند.

      همچنين ارائه روش تحليل ديناميکی پايداری ولتاژ برای شبکه​های بزرگ و ارزيابی معيار و آستانه پايداری در مقايسه با نتايج تحليل استاتيک مورد بحث خواهدبود. در اين تحقيق، از روشهای تحليل استاتيک با ضرايب و منحنيهای مناسب بمنظور رتبه​بندی پيشامدهای اضطراری در شبکه بزرگ استفاده شده​است و بر مبنای آن، تحليلهای مناسب از روشهای استاتيک و ديناميک انجام شده​است.  شبيه​سازی ديناميکی در مقايسه با روشهای تحليل استاتيک، ابزار بسيار مناسبی برای ارزيابی طبيعت غيرخطی و ديناميک پديده و ارائه راه​حل مبتنی بر برنامه​ريزی و کنترل توان راکتيو و نصب جبرانسازها در شبکه می​باشد. اما معمولا در اين روش امکان محاسبه فاصله دقيق تا فروپاشی بواسطه رفتار غيرخطی سيستم وجود ندارد. با استفاده از شبکه استاندارد 39 باس IEEE، نتايج بدست آمده از روشهای فوق با هم مقايسه شده و مزايا و محدوديتهای هر کدام از اين روشها مورد بررسی قرار گرفتند.  
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