چكيده : 

نيروگاه اختصاصي معمولاً به نيروگاههاي متعلق به صنايع بزرگ نظير صنايع فولاد ، ذوب آهن و . . . گفته مي شود در اين صنايع بزرگ؛ به علت بودن ميزان مصرف انرژي و همچنين حياتي بودن انرژي برق بررسي عملكرد كاخانه استفاده از يك نيروگاه اختصاصي جهت تأمين برق كاملاً ضرروي به نظر مي رسد. علاوه بر اينكه اين نيروگاه ها از لحاظ فني تأمين تمام مدت برق صمايع مورد نظر را براي جلوگيري از توقف عملكرد كارخانه، توقف توليد و خسارات جبران ناپذير ناشي از قطع برق، تضمين مي نمايند. داراي اين قابليت هستند كه به دادوستد انرژي با شبكه هاي سراسري (تحت نظر وزارت نيرو) بپردازند و از اين راه به تأمين بخشي از هزينه هاي خود كمك كنند. 

در اين مطالعه ابتدا به عنوان مقدمه به بررسي كلي آمار برق شبكه و تعاريف اوليه پرداخته شده است بعد از آن با تشريح سيستم برق سكوهاي حفاري ارزيابي فني و اقتصادي اسفتاده از برق شبكه سراسري يا استفاده از ژنراتورهاي ديزلي مورد توجه قرار گرفته و از مدلهاي رياضي و احتمالاتي براي بيان قابليت اطمينان سيستم برق سكوها استفاده شده است . 

مدل ماركوف مدل احتمالاتي مورد نظر براي محاسبات فني قابليت اطمينان است . 

براي مقايسه هاي اقتصادي هم مدل معقول و متداول سكوي حفاري در نظر گرفته شده و از هزينه هاي متداول موجود در بازار صنعت استفاده شده است. همچنين مشخصات فني ژنراتورهاي مورد استفاده در صنعت به همراه مزاياي انها بيان شده است تا راه حلي براي انتخاب مولدهاي مناسب با كاربرد مورد نظر باشد.
