	چكيده 

ترانسفورماتورهاي يكي از اجزاء و عمده تاسيسات توليد انتقال و يا توزيع توان الكتريكي مي‌باشند ولي استفاده از ترانسفورماتورهاي رايج غوطه ور در روغن چندين مساله عهده را در پيش رو ميگذارد كه شامل وزن و حجم قابل توجه انها و مسائل مرتبط با محدوديتهائي است كه در صورت بودن در محيط شهري بر آنها تحميل مي‌شود ازقبيل نويز و فضاي كاري و تجهيزات حفاظتي تكنولوژي نسبتا جديدي كه در اين زمينه‌ها بر تكنولوژي رايج برتري دارد تكنولوژي ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز است. در اين ابتدا مقايسه‌اي بين ساختار و معايب و محاسن دو تكنولوژي بعمل آمده است و سپس مسائل پيش روي طراحي مهندسي از قبيل مسائل حرارتي، مواد، مسائل مكانيكي و الكترومغناطيسي به اختصار شرح داده شده است سپس خواصي كه در انتخاب يك گاز به عنوان عايق بايد مد نظر قرار گيرد بهمراه خواص گاز SF6مورد بررسي قرار گرفته است تستهاي مرتبط يا عايقبندي بين اجزاء مختلف و سيستم سرمايش شرح داده شده است. سيستمهاي سرمايشي. سطح اغتشاش توليد شده و رؤيتاي پيش بيني‌شده براي جلوگيري از بروزخطاي عمده و سيستمهاي حفاظتي و بار گذاري ساير موارد مورد بحث در اين پايان نامه مي‌باشند. 


